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DE: VICEMINISTRO DE ENERGIA
PARA: AGENTES DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES Y

BIOCOMBUSTIBLES Y ORGANISMOS DE INSPECCION

ASUNTO: LISTA DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS TECNICOS CONTENIDOS EN
EL ANEXO DE LA RESOLUCION 40198 DE 2021

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Mediante la Resolucion 40405 del 24 de diciembre de 2020, modificada por la
Resolucion 40198 del 24 de junio de 2021, el Ministerio de Minas y Energia expidio el
reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento,
instalaciones del gran consumidor con instalaciéon fija y tanques de almacenamiento
del consumidor final, nuevos o existentes, destinados al almacenamiento de
hiocombustibles, crudos y/o combustibles liqguidos derivados del petrdleo, y sus
mezclas con biocombustibles, excepto GLP.

Con el fin de evaluar la conformidad de les instalaciones de combustibles, el numeral
13.1 del Anexo de la Resolucion 40198 del 24 de junio de 2021, establecid la obligacion
que tienen los agentes de la cadena de mantener vigente el Certificado de Inspeccion
que demuestre el cumplimiento de los requisitos del reglamento técnico.

Asi mismo, en la misma norma se previo que estos certificados debian ser expedidos
por un Organismo de Inspeccion debidamente acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditacion de Colombia en la norma NTC ISO/IEC 17020.

2. EMISION DE LISTA DE VERIFICACION

Con el fin de facilitar la labor de verificacion que deben llevar a cabo los Organismos
de Inspeccion y, simultdneamente, dar cumplimiento a las normas anteriormente
referenciadas, este Viceministerio procede a expedir la lista de verificacion para la
comprobacion del cumplimiento de los requisitos técnicos a cargo de los agentes de
la cadena de distribucion de combustibles a que se refiere el reglamento técnico
mencionado. La lista de verificacion se anexa a la presente circulary cuenta con una
casilla que facilitard la validacién, uno a uno, de la totalidad de los requisitos senalados
en el reglamento técnico para cada instalacion. Lo anterior, sin perjuicio de las demas
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herramientas que considere Gtiles cada organismo de inspeccion para el ejercicio de
sus labores.

Es importante resaltar que la lista que se arexa a esta circular es un mecanismo para
facilitar la debida verificacion, pero no sustituye, modifica, ni adiciona las resoluciones
40405 de 2020 y 40198 de 2021.

Atentamente,

MIG RO ROBLEDO

Elabord: Luisa Fernanda Garcia V
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ANEXO 1
LISTA DE CHEQUEO PARA ESTACIONES DE SERVICIO, PLANTAS DE ABASTECI-
MIENTO, INSTALACIONES DEL GRAN CONSUMIDOR CON INSTALACION FIJA QUE
ALMACENEN BIOCOMBUSTIBLES, CRUDOS Y/O COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVA-
DOS DEL PETROLEO, Y SUS MEZCLAS DE LOS MISMOS CON BIOCOMBUSTIBLES,
EXCEPTO GLP

ciones fijas del gran consumidor y
estaciones de servicio, deberan ce-
firse a los presentes requisitos.
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4.1. ASPECTOS GENERALES: ~

a. La ubicacion, disefo, construc-

cion, mejoras, ampliacion, calibra-

cién volumétrica y pruebas de las |

plantas de abastecimiento, instala- Informativc | No verificable.

h. Las oficinas, talleres, bodegas y
| demas infraestructura de las instala-
ciones deberan estar fabricados con
materiales incombustibles. siempre
y cuando estén ubicadas en areas
clasificadas y/o criticas.

Verificacion di-
recta del INSPEC-
TOR

Registro fotogra-
fico

Se debe verificar por medio de inspeccién
visual que las oficinas, talleres, bodegas y
demas infraestructura de las instalaciones |
estén fabricados con materiales incom-
bustibles si se encuentran a menos de 6
m de areas clase 1 division 2, y a 3 me-
tros si se encuentran areas clase 1 divi-
sién 2 como por ejemplo: espacios fisicos
como islas de llenado o llenaderos, tan-
| ques de almacenamiento, puntos de acu-
mulacién de gases y demas areas en las
que por su naturaleza, ubicacion y manejo
de determinados productos. representan
un mayor riesgo de ocurrencia de sinies-
tro.

c. Las instalaciones deberan
disponer de servicios sanitarios
apropiados para uso exclusivo de
sus trabajadores e instalaciones sa-
nitarias independientes para uso de
los clientes, localizadas en sitios de
facil acceso.

Para el caso del gran consumidor
con instalacion fija, las estaciones
de servicio automotrices privadas,
plantas de abastecimiento y las ins-
talaciones de consumidores finales,
se podran utilizar los servicios sani-
tarios de sus instalaciones industria-
les. Asi mismo, se debera garantizar
el permanente funcionamiento de
los servicios sanitarios de las insta-
laciones.

Verificacion di-
recta del INSPEC-
TOR

Registro fotogra-
fico

Se debe verificar por medio de inspec-
cion visual que se cuente con minimo 2
banos (cada uno con sanitario y acceso a
lavamanos) funcionales, con servicio de
agua y limpios. El bano de los clientes
debera ser de facil acceso.

d. Toda Modificacién, Amplia-
cién o remodelacion en las Areas
Criticas, asi como el cambio de
combustible almacenado en los Tan-
ques de Almacenamiento antes de
realizarse deberan reporiarse al Mi-
nisterio de Minas y Energia.

Reporte de medifi-
cacion, ampliazién
o remodelacién de
islas de llenado,
tanques de alma-
cenamiento, pun-
tos de desfogue
ante el Ministerio
de Minas y Erer-
gia

Verificar, a partir de la segunda inspec-
cién, cambios en la instalacion de acuerdo
con la informacién de la visita de inspec-
cidn previa y el reporte al Ministerio de Mi-
nas y Energia respectivo.

e. Las instalaciones deberan
| tener disponible en todo momento,
la documentacién actualizada sobre
las caracteristicas, especificaciones
y pruebas técnicas de sus equipos.

Verificacion di-
recta del INSPEC-
TOR

Verificar la existencia de la documenta-
cién requerida por el RT, como
Memorias del proceso de construc-
cién/modificacion/ampliacion de la insta-
lacion.

Declaracion de primera parte del cons-
tructor de los tanques o del proceso de
repotenciacion.

Informe de interventoria

Certificado de tuberias y accesorios
Declaracion de cumplimiento o dictamen
de inspeccion.

Bitacora.







